
Dobra dnia 30.04.2012 r.  
Gmina Dobra  
pl. Wojska Polskiego 10 
62-730 Dobra 
 
IGOŚR.271.5.2012 
        
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI  SPECYFIKACJI, 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU I WYZNACZENIE NOWEGO TERMINU  

SKŁADANIA OFERT  
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IGOŚR.271.5.2012 w trybie przetargu  
nieograniczonego na „Przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Długa Wieś, 
Gmina Dobra” na działkach o nr geodezyjnych: 483, 487. 
 

I. W dniu 27.04.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Dobrej od jednego z wykonawców 
wpłynęły zapytania następującej treści: 

 
W trybie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z 
2004 r. poz. 177 z póź. zm.), zwracamy się z następującymi pytaniami: 

W nawiązaniu do punktu 12.12. SIWZ oraz w związku z występowaniem w wielu pozycjach 
nieprawidłowych nazw katalogów nakładów rzeczowych, prosimy o zgodę na to, aby Wykonawca 
sam dobrał podstawy wyceny zgodnie z opisami pozycji. W załączonych przedmiarach, w wielu 
pozycjach są zastosowane normy, które albo w ogóle nie występują, albo wykorzystane są katalogi 
nigdy nie wprowadzone do użytku, albo podstawa wyceny w ogóle nie odpowiada zakresowi  
opisywanej pozycji. 

W przypadku nie wyrażenia przez zamawiającego zgody  na dobranie podstaw wyceny przez 
Wykonawcę , prosimy o poprawienie i zweryfikowanie następujących pozycji pod względem podstaw 
wyceny, opisu pozycji oraz jednostek obmiarowych: 

- przedmiar branży architektoniczno-konstrukcyjnej: 

Poz. 23-wskazany KNR dotyczy szklenia ram drewnianych obmiar w „m2”- proponujemy np. KNR2-
02 1213-01 – drabiny zewnętrzne obmiar w „m”, 29; 32- wskazany KNR dotyczy izolacji 
przeciwwilgociowych poziomych – proponujemy KNR-2-020506-01-Obróbki  blacharskie z blachy 
powlekanej; 49, 52, 57, 58, 81, 82, 84, 92, 95, 97, 107, 110 i 111 – czy się dublują 130, 131, 137, 151, 
152, 

- Przedmiar Sieci przyobiektowe: 

Poz. 9, 10 – czy jest błąd w jednostce „100m2” – wg. nas za duża jednostka; 14, 15, 16, 20, 21. 

- Przedmiar Instalacja technologiczna: 

Poz. 20 – obmiar „1t” – powinno być 1 kpl. ; 46, 47, 48 – podstawy odnoszą się do średnicy 15 mm, a 
materiały wskazane mają większą średnicę. 

- Przedmiar Instalacja elektryczna i AKPiA: 

Poz. 1 – wskazany KNR dotyczy kanalizacji kan. kablowej w rurach, a nie jak podano  w opisie 
pozycji „Odgałęźniki w obudowie metalowej 4 wloty”; 2 – wskazany KNR dotyczy  sprawdzania 
izolacji izolatorem, a nie jak podano w opisie „Montaż hydrostatycznej sondy poziomu”. Jednostki 
również się nie zgadzają. W przedmiarze występuje wiele takich pozycji. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał jednak podania przez Wykonawcę propozycji 
podstaw wyceny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu  składania ofert, aby 
rzetelnie przygotować ofertę, co będzie w tym przypadku w tak krótkim terminie nie do wykonania. 

 



Odpowiedź Zamawiającego: 
 

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby Wykonawca sam dobrał podstawy wyceny zgodnie z opisami 
pozycji. Nieprawidłowe pozycje można zastąpić innymi, jednakże nie można zmniejszyć ani 
zwiększyć ich ilości. Przedmiary są formą pomocniczą do dokonania wyceny. Wynagrodzenie za 
wykonanie przedmiotu zamówienia określone jest w formie ryczałtowej, w związku z tym należy 
uwzględnić wszystkie niezbędne roboty do prawidłowego wykonania zamówienia w oparciu o SIWZ, 
dokumentacje projektową oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

II. W związku z tym, że powyższe wyjaśnienia nie wpływają na modyfikacje SIWZ, ale mają 
wpływ na treść przygotowywanej oferty przez Wykonawcę, Zamawiający przedłuża 
wskazany w SIWZ termin składania ofert do dnia 15.05.2012r. do godz. 09:45 

III. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu: 15.05.2012r. o godz. 10:00. 

 
 

 
Z poważaniem 

     
    Burmistrz Dobrej  
/-/ Andrzej Piątkowski  

 


